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NOTE TECHNIQUE 

  



1. SITUATION ACTUELLE 
1.1 Ressource en eau potable 

 

Le territoire de l’ancienne Communauté de communes du secteur d’Illfurth est alimenté par plusieurs ressources 

et possède des possibilités de ressources extérieures à son territoire. 

 

COMMUNES DE HOCHSTATT – FROENINGEN – HEIDWILLER – ILLFURTH : 

Les communes sont membres du Syndicat d’eau potable de Heimsbrunn et Environs et elles sont alimentées par 

l’eau des captages suivants : 

- Forage Echenweihr n° BRGM 04135X0205 

- Forage Neumatten n° BRGM 04135X0063 

- Forage puits 3 n° BRGM 04135X0415 

Ces forages sont collectés au niveau d’une bâche de reprise qui alimente les réservoirs des communes de 

Heidwiller, Hochstatt et Illfurth. La quantité est suffisante pour les communes et acceptera le développement futur. 

 

COMMUNES DE SAINT-BERNARD – SPECHBACH : 

Les communes de Saint Bernard et de Spechbach ne sont pas autonomes en eau potable. Les ressources qui les 

alimentaient ont été déconnectées en raison des pollutions en matières phytosanitaires. Depuis ces communes 

achètent l’eau auprès du délégataire du Syndicat d’Heimsbrunn et environs.  

Un château d’eau situé à Spechbach permet d’alimenter les deux communes. Le syndicat précité fourni l’eau 

potable en quantité suffisante. 

 

COMMUNES DE WALHEIM – TAGOLSHEIM – LUEMSCHWILLER : 

Les communes sont alimentées par un forage :  

- Forage Syndical n° BRGM 04451X0148  

Des réservoirs permettent le stockage de l’eau sur les trois communes. La quantité d’eau sera suffisante et 

permettra l’augmentation de l’urbanisation. En dernier recours des maillages seraient techniquement 

envisageables avec d’autres communes. 

 

 

1.2 Stockage 
 

Le territoire de l’ancienne Communauté de communes du secteur d’Illfurth possède 8 cuves de stockage 

réparties sur le territoire. La capacité de stockage est de 2960 m3. 

COMMUNES  NOMBRE CAPACITE 

HOCHSTATT Réservoir 1 300 

ILLFURTH Réservoir 1 2 900 



ILLFURTH Réservoir 2 1 300 

HEIDWILLER Réservoir 1 300 

SPECHBACH Château d’eau 1 300 

LUEMSCHWILLER Réservoir 1 1 335 

LUEMSCHWILLER Réservoir 2 1 525 

TOTAUX 7 8 2960 

 

 

1.3 Réseau d’adduction 
 

Les communes ont toutes une solution de secours en alimentation en eau potable permettant d’assumer 

l’augmentation de la population.  

Les diamètres présents sur le territoire sont de 80 pour les petites rues, de 100 ou 150 pour les axes principaux 

permettant l’alimentation adéquate pour la défense incendie et l’adduction des habitations. Des conduites de 

diamètre 200 permettent l’alimentation des réseaux communaux depuis certains réservoirs.  

Actuellement l’ensemble des zones constructibles est alimenté par un réseau d’eau potable. L’évolution du zonage 

du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ne modifiera pas l’agencement du réseau. Ce dernier sera complété 

par des aménagements de type lotissement en privilégiant lorsque cela est possible des bouclages entre deux 

secteurs. 

 

 

1.4 Qualité 
 

La Communauté de Communes Sundgau est en mouvement pour retrouver la qualité de l’eau de ses captages par 

le biais de la Mission Eau. Ainsi des actions sont entreprises dans les zones d’alimentation des captages pour 

limiter les intrants phytosanitaires, pour orienter les eaux de ruissellement chargées en nitrate en dehors des zones 

de captage et pour entretenir ces derniers. Le captage de Spechbach et le forage à Luemschwiller sont concernés 

par cette démarche.  

Les 3 forages du syndicat de Heimsbrunn (qui alimente les communes de Hochstatt, Froeningen, Heidwiller, Illfurth, 

Saint-Bernard et Spechbach) sont concernés par une problématique de métabolites de pesticides nouvellement 

analysés. L’avis de l’ANSES de septembre 2022 place les métabolites comme non pertinent. Une veille et un suivi 

de la qualité sont mis en place pour éviter les dépassements. 

En tant que distributeurs d’eau la CCS est signataire de la convention de partenariat pour la nappe rhénane et les 

aquifères du Sundgau. Des engagements sont pris pour accompagner les professionnels agricoles et les 

fournisseurs à réduire les quantités d’utilisation de produits phytosanitaires quel que soit le classement de l’aire 

d’alimentation des captages.  

Le puit de Spechbach a été retenu comme zone test des actions entreprises.  

Les autres communes du territoire possèdent une eau de qualité contrôlée dans le cadre du contrôle sanitaire 

réalisé par l’ARS, et ne présentent pas de non-conformité. 

 

 



 

2. SITUATION FUTURE 
2.1 Besoin futur en eau potable 

 

Au vu de la qualité et de la quantité d’eau provenant des sources communales et complétée par les apports 

extérieurs, l’expansion prévue dans le cadre du plan local d’urbanisme Intercommunal sera couverte. 

 

 

2.2 Réseau des zones d’extension 
 

Le projet de PLUi comporte des zones d’extensions urbaines déjà équipées ou pour lesquelles les réseaux d’eau 

potable sont existants à proximité immédiate. Les réseaux internes seront à la charge des futurs constructeurs par 

le biais d’aménagement d’ensemble. 

3. CONCLUSION 
 

L’eau des sources ainsi que les éventuels apports journaliers du territoire de Mulhouse et le maillage 

intercommunal, distribuée ou stockée dans les 2 960 mètres cubes disponibles, permettront une alimentation en 

qualité et quantité nécessaire à la future population. Le réseau est sans cesse en évolution technique et devra 

s’adapter aux nouvelles demandes. 


