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P1 ND

DUR02 Durmenach rue du Niesbach + rue des Bois
Raccordement des eaux usées de la rue des Bois sur le réseau rue du Niesbach (5m DN200 PVC) + contrôle et 

mise en conformité des branchements dans le lotissement
29 11

Travaux à réaliser pour reprendre les effluents du lotissement et les traiter à la station 

(VERIFIER SI LE RACCORDEMENT N'A PAS DÉJÀ ÉTÉ REALISÉ)
2 2 P1 4 800,00 €             26 000,00 €           17 712,00 €             166 29 0

DUR06 Durmenach rue du Chemin de Fer
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (615m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
175 408 / 13 65

Possibilité de faire les travaux en 2 tranches : 

- T1 : Sortie direction Werentzhouse / rue de l'Ill (travaux rue de l'Ill à effectuer au préalable) - 55 EH

- T2 : sortie direction Roppentzwiller / rue de l'Ill (travaux rue Principale à Roppentzwiller à effectuer au préalable) - 120 EH

2 6 + 7 ND 242 000,00 €        153 100,00 €        166 080,00 €           1383 593 0 175

DUR07 Durmenach rue de Bâle
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (450m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
52 52 20

Plusieurs fossés en amont sont à déconnecter du réseau (travaux identifiés comme de la collecte car il ne sera pas possible de récupérer ce réseau avec le séparatif 

rue de l'Ill, sinon il y aura trop d'eau conservée vers la station de traitement par temps de pluie)
2 8 ND 138 700,00 €        47 100,00 €           73 203,00 €             2667 2667 0 52

DUR08 Durmenach rue de la Gendarmerie
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (280m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
60 86 / 0 23 Travaux à réaliser pour déconnecter les eaux claires et fossés en amont (impossible de récupérer en l'état les effluents, trop d'eaux claires véhiculées) 2 9 ND 101 300,00 €        54 200,00 €           63 337,00 €             1688 1178 0 60

GRE02 Grentzingen

rue de Ruederbach (rive gauche de 

l'Ill) + rue des Fleurs + rue de 

Riespach

Déconnexion des fossés et Heimbach à réaliser :

- refoulement de 150m et raccordement sur réseau intercommunal via un poste de refoulement . Le volume 

journalier à refouler serait de 52m³, soit un débit moyen journalier de 0,7L/s. 

- mise en conformité des branchements

95 301 / 0 35

Le meilleur compromis technico-économique est la création d'un poste de relevage comprenant également un stockage pour limitation des rejets par temps de pluie 

(ne pas oublier le trop-plein).

Les caractéristiques de fonctionnement des pompes envisageables sont un débit de refoulement de 2,8L/s et 6H/jour de fonctionnement, et le poste serait réglé pour ne 

pas fonctionner par temps de pluie (via une commande simple sur la durée de pompage par exemple)

2 2 P1 71 500,00 €           -  €                       14 300,00 €             753 238 95 0

GRE06 Grentzingen rue des Romains
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (280m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
22 4 Travaux de collecte 2 8 ND 79 700,00 €           9 500,00 €             31 800,00 €             3623 0 22

GRE07 Grentzingen rue de l'Ill
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (250m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
14 5

Réseau unitaire en place, évacuant les effluents dans l'Ill, il n'est pas envisageable de raccorder un réseau unitaire sur l'intercommunal sans sélection des débits.

réseau "eaux usées strict" à raccorder sur l'intercommunal
2 9 ND 72 900,00 €           11 800,00 €           37 140,00 €             5207 0 14

GRE08 Grentzingen rue Bellevue
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (120m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
5 1 Travaux de collecte 2 10 ND 34 900,00 €           2 400,00 €             17 460,00 €             6980 0 5

GRE09 Grentzingen rue des Prés
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (150m DN200 PVC) pour déconnexion du fossé (Falkengraben + 

mise en conformité des branchements
4 07 / 0 2 A réaliser pour le raccordement de la zone d'extention prévue 2 11 ND 42 900,00 €           4 800,00 €             24 780,00 €             10725 6129 0 4

MUE06 Muespach rue de la Fontaine
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (360m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
39 155 / 95 15 Ne pas raccorder sur l'intercommunal avant travaux, du fait des quantités importantes d'eaux claires parasites 3 6 P1 111 200,00 €        35 400,00 €           55 560,00 €             2851 717 39 0

MUE07 Muespach rue du Moulin
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (165m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
18 0 7 Travaux de collecte 2 7 ND 52 000,00 €           16 500,00 €           28 740,00 €             2889 0 18

MUE09 Muespach rue du Château d'eau
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (370m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
34 0 13 Travaux de collecte 2 9 ND 110 800,00 €        30 700,00 €           62 820,00 €             3259 0 34

MUE10 Muespach rue des Prés
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (260m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
24 17 9 Travaux de collecte 2 10 ND 78 500,00 €           21 200,00 €           44 230,00 €             3271 4618 0 24

MUE11 Muespach rue des Sapins
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (110m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
10 0 4 Travaux de collecte 2 11 ND 35 700,00 €           9 500,00 €             20 970,00 €             3570 0 10

MUE12 Muespach rue du Gersbach
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (420m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
18 239 / 69 7 Ne pas raccorder sur l'intercommunal avant travaux, du fait des quantités importantes d'eaux claires parasites 3 12 ND 112 300,00 €        16 500,00 €           44 030,00 €             6239 470 0 18

MUE13 Muespach rue de la Gare
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (530m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
44 17 17 Travaux de collecte 2 13 ND 155 300,00 €        40 100,00 €           89 850,00 €             3530 9135 0 44

MUE14 Muespach rue des Fleurs
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (210m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
24 13 9 Travaux de collecte 2 14 ND 66 100,00 €           21 200,00 €           35 550,00 €             2754 5085 0 24

MUE15 Muespach rue de la Forêt
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (330m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
24 0 9 Travaux de collecte - Eaux claires provenant de l'amont (rue des Vignes) 2 15 ND 94 000,00 €           21 200,00 €           55 080,00 €             3917 0 24

MUE16 Muespach rue des Vignes
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (390m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
28 17 11 Travaux de collecte 2 16 ND 112 700,00 €        26 000,00 €           67 210,00 €             4025 6629 0 28

MUE17 Muespach rue des Coteaux
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (220m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
13 0 5 Zone de développement de la commune prévue autour de cette rue 2 17 ND 62 100,00 €           11 800,00 €           37 870,00 €             4777 0 13

MUE18 Muespach rue de la vieille Poste
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (550m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
13 0 5 Travaux de collecte 2 18 ND 140 000,00 €        11 800,00 €           92 400,00 €             10769 0 13

MUE19 Muespach rue du Rail
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (200m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
5 0 2 Zone de développement de la commune prévue autour de cette rue 2 19 ND 54 500,00 €           4 800,00 €             36 190,00 €             10900 0 5

MUH02 Muespach-le-Haut rue Charles de Gaulle + rue du Tilleul Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (500m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 84 26 30

Rue avec quelques fontaines / sources, voir drains chez les particuliers (enquête à réaliser), ne peut être repris avec le réseau en place. Il est plus avantageux de poser 

une réseau eaux usées qu'un drain.

La rue du Tilleul devra être réalisée de la même manière.

2 2 P1 171 600,00 €        70 700,00 €           121 660,00 €           2043 6600 84 0

MUH06 Muespach-le-Haut rue de la Vallée
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (550m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
90 30

Attention, certaines habitations situées entre la rue de la Vallée et le Gersbach ont très certainement leurs branchements EU vers l'arrière, déversant leurs effluents 

directement dans le Gersbach. Des enquêtes de branchements sont donc indispensables pour la définition des travaux.
2 5 ND 183 000,00 €        70 700,00 €           180 500,00 €           2033 0 90

MUH07 Muespach-le-Haut
rue du Ruisseau (entre le croisement 

avec la rue de Bâle et le Gersbach)

Drain à poser dans la rue + refoulement vers rue de la vallée (qui reprendra également le réseau du bas de la rue 

de Ferrette, une fois les eaux claires éliminées) + mise en conformité des branchements assainissement
70 95 / 13 25 Le poste de refoulement devra comprendre un stockage pour temps de pluie, puis trop-plein vers le Gersbach 2 7 ND 110 000,00 €        58 900,00 €           65 100,00 €-             1571 1158 0 70

MUH08 Muespach-le-Haut rue de la Forge + rue de l'Etang Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (270m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 28 0 10 Travaux de collecte 2 8 ND 85 300,00 €           23 600,00 €           80 900,00 €             3046 0 28

MUH09 Muespach-le-Haut

Haut de la rue de Ferrette (jusqu'au 

croisement avec la rue Charles de 

Gaulle) + rue des Prés + rue des 

Landes

Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (960m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
84 39 30 Travaux de collecte 2 9 ND 282 900,00 €        70 700,00 €           191 600,00 €           3368 7254 0 84

MUH11 Muespach-le-Haut rue de la Gare + rue des Sapins
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (680m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
52 / 0 60

Cet aménagement est à réaliser une fois le poste de refoulement créé, pour réduire les ECP de la zone (taux de dilution de 260 %).

Cet aménagement ne sera pertinent que si le taux de dilution global sur la commune est supérieur à 200% une fois les autres aménagements réalisés.
3 11 ND 264 500,00 €        141 300,00 €        260 200,00 €           5087 0 0

MUH12 Muespach-le-Haut

rue du Ruisseau, rive droite (entre le 

croisement avec rue Charles de 

Gaulle et le Gersbach)

Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (640m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
20 0 7 Travaux de collecte - Eaux claires provenant de l'amont (rue de Ferrette) 2 12 ND 175 100,00 €        16 500,00 €           171 600,00 €           8755 0 20

ROP02 Roppentzwiller

rue du Moulin + rue de l'Ecole + rue 

de Muespach + rue de la Source + rue 

de Waldighoffen + Grand'rue

Contrôle et mise en conformité si nécessaire des branchements eaux usées 62

Branchements eaux usées stricts à contrôler pour vérifier d'une part que seules les eaux usées sont envoyées dans le réseau des eaux usées, et d'autre part que les 

fosses septiques sont bien déconnectées

L'opération peut être déroulée en 2 étapes :

1) mesures sur réseau pour évaluer la pollution collectée et le comportement des réseaux "eaux usées stricts" par temps de pluie (en cas de mauvais branchements, 

des débits importants seront constatés)

4 2 P1 -  €                       105 000,00 €        21 000,00 €             0 0

ROP05 Roppentzwiller rue des Prés
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (140m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
25 0 10

Travaux de collecte

Travaux à réaliser après la rue Principale. Tant que la rue n'est pas refaite, son réseau unitaire devra être relié au réseau pluvial de la rue Principale (pour ne pas 

envoyer d'eau de pluie dans les réseaux eaux usées stricts en aval)

2 5 ND 55 600,00 €           23 600,00 €           39 820,00 €             2224 0 25

ROP06 Roppentzwiller
rue de la Crèche : ATTENTION RUE 

PRIVEE

Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (120m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
20 26 8

Travaux de collecte

Travaux à réaliser après la rue Principale. Tant que la rue n'est pas refaite, son réseau unitaire devra être relié au réseau pluvial de la rue Principale (pour ne pas 

envoyer d'eau de pluie dans les réseaux eaux usées stricts en aval)

2 6 ND 46 700,00 €           18 900,00 €           32 875,00 €             2335 1796 0 20

ROP07 Roppentzwiller rue de la Paix
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (180m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
25 777 / 164 10 Réseau actuel unitaire, collectant un fossé 3 7 ND 64 300,00 €           23 600,00 €           43 735,00 €             2572 83 0 25

ROP08 Roppentzwiller rue de Steinsoultz
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (220m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
28 52 11

Travaux de collecte et de suppression d'eaux claires parasites permanentes

Travaux à réaliser après la rue Principale. Tant que la rue n'est pas refaite, son réseau unitaire devra être relié au réseau pluvial de la rue Principale (pour ne pas 

envoyer d'eau de pluie dans les réseaux eaux usées stricts en aval)

3 8 ND 76 700,00 €           26 000,00 €           50 835,00 €             2739 1475 0 28

ROP09 Roppentzwiller rue des Coteaux
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (200m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
25 0 10 Réseau actuel unitaire, collectant un fossé 2 9 ND 70 500,00 €           23 600,00 €           49 725,00 €             2820 0 25

ROP10 Roppentzwiller rue des Œillets + rue des Bleuets
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (280m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
50 0 20

Travaux de collecte

Travaux à réaliser après la rue Principale. Tant que la rue n'est pas refaite, son réseau unitaire devra être relié au réseau pluvial de la rue Principale (pour ne pas 

envoyer d'eau de pluie dans les réseaux eaux usées stricts en aval)

2 10 ND 106 000,00 €        47 100,00 €           77 200,00 €             2120 0 50

ROP11 Roppentzwiller rue de Vieux Ferrette
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (470m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
50 25 / 22 20 Réseau actuel unitaire, collectant un fossé 2 11 ND 148 600,00 €        47 100,00 €           105 810,00 €           2972 5944 0 50

ROP12 Roppentzwiller rue du Cimetière
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (130m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
15 0 6

Travaux de collecte

Travaux à réaliser après la rue Principale. Tant que la rue n'est pas refaite, son réseau unitaire devra être relié au réseau pluvial de la rue Principale (pour ne pas 

envoyer d'eau de pluie dans les réseaux eaux usées stricts en aval)

2 12 ND 47 300,00 €           14 200,00 €           34 125,00 €             3153 0 15

ROP13 Roppentzwiller haut de la rue de Muespach
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (270m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
25 389 10

Tant que la rue n'est pas refaite, le réseau unitaire devra être relié au réseau pluvial de la rue de Muespach voire envoyé vers le ruisseau. Le peu de pollution collectée 

est aujourd'hui faite au prix d'une large suralimentation de l'intercommunal par temps de pluie (des tampons sautent en aval de la commune). L'aménagement actuel 

contribue à ce disfonctionnement

3 13 ND 94 400,00 €           23 600,00 €           57 280,00 €             3776 243 0 25

RUE01 Ruederbach rue Principale

Pose d'un réseau de collecte des eaux usées pour déconnecter le Ruederbach (1000m DN200 PVC) + mise en 

conformité des branchements assainissement

Possibilité de réaliser 3 tranches :

1) mairie -> rue des Seigneurs

2) rue des Seigneurs - sortie du village

3) mairie sortie du village (vers Bettendorf)

205 416 / 216 55
Travaux de collecte

Artère principale du réseau, à réaliser en priorité (un réseau unitaire est actuellement en place, mais le ruisseau Ruederbach coule dedans).
2 1 P1 349 300,00 €        129 600,00 €        161 539,00 €           1704 840 205 0

RUE03 Ruederbach rue de la Tuilerie
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (240m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
21 815 / 246 7

Travaux de collecte et de suppression d'eaux claires parasites permanentes provenant des drains et des fossés collectés.

Travaux à réaliser après la rue Principale. Tant que la rue n'est pas refaite, son réseau unitaire devra être relié au réseau pluvial de la rue Principale (pour ne pas 

envoyer d'eau de pluie dans les réseaux eaux usées stricts en aval)

3 4 P1 75 400,00 €           16 500,00 €           27 682,00 €             3590 93 21 0

RUE04 Ruederbach rue de la Forêt
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (150m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
33 0 11

Travaux de collecte

Travaux à réaliser après la rue Principale. Tant que la rue n'est pas refaite, son réseau unitaire devra être relié au réseau pluvial de la rue Principale (pour ne pas 

envoyer d'eau de pluie dans les réseaux eaux usées stricts en aval)

2 5 ND 58 500,00 €           26 000,00 €           29 775,00 €             1773 0 33

RUE06 Ruederbach
rue des Seigneurs + rue du 

Herrenweg + rue de l'Eglise
Contrôle et mise en conformité si nécessaire des branchements eaux usées 15

Branchements eaux usées stricts à contrôler pour vérifier d'une part que seules les eaux usées sont envoyées dans le réseau des eaux usées, et d'autre part que les 

fosses septiques sont bien déconnectées

L'opération peut être déroulée en 2 étapes :

1) mesures sur réseau pour évaluer la pollution collectée et le comportement des réseaux "eaux usées stricts" par temps de pluie (en cas de mauvais branchements, 

des débits importants seront constatés)

2) Enquête ciblée dans les habitations des rues identifiées comme génératrices d'ECP

4 ? ND -  €                       25 500,00 €           5 100,00 €               0 0

STE03 Steinsoultz

rue de la Ritt + rue de Muespach + 

rue de Muespach + rue de Jettingen + 

rue de Meterlen + rue des Chênes

Contrôle et mise en conformité si nécessaire des branchements eaux usées

A FAIRE RAPIDEMENT
85

Branchements eaux usées strict à contrôler pour vérifier d'une part que seules les eaux usées sont envoyées dans le réseau des eaux usées, et d'autre part que les 

fosses septiques sont bien déconnectées

L'opération peut être déroulée en 2 étapes :

1) Mesures sur réseau pour évaluer la pollution collectée et le comportement des réseaux "eaux usées stricts" par temps de pluie (en cas de mauvais branchements, 

des débits importants seront constatés)

2) Enquête ciblée dans les habitations des rues identifiées comme génératrices d'ECP

4 3 ND -  €                       144 000,00 €        28 800,00 €             0 0

STE04 Steinsoultz
Rue de Metzerlen + rue Bellevue + 

rue des Sapins

Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (350m DN200 PVC)  + mise en conformité des branchements 

assainissement
50 52 15

Pose d'un réseau eaux usées et raccordement sur celui présent dans le bas de la rue de Metzerlen - eaux usées envoyées pour l'instant dans le réseau pluvial car non 

séparées
2 4 P1 107 800,00 €        35 400,00 €           51 306,00 €             2156 2073 50 0

STE06 Steinsoultz
rue de la Ritt + Impasse des Fleurs + 

rue de Roppentzwiller 

Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (410m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
62 A mesurer 20

Pose d'un réseau eaux usées et raccordement sur celui présent rue de Muespach

Suppression de l'ouvrage de décharge existant
2 6 ND 133 900,00 €        47 100,00 €           65 653,00 €             2160 0 62

STE07 Steinsoultz rue des Vergers
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (590m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
31 10 Pose d'un réseau eaux usées et raccordement sur l'intercommunal rue du Chemin de Fer 2 7 ND 142 000,00 €        23 600,00 €           78 940,00 €             4581 0 31

STE08 Steinsoultz rue du Moulin + rue des Perdrix

Contrôle et mise en conformité si nécessaire des branchements pour réaliser une collecte exclusive d'eaux usées 

(le réseau existant passe en collecte des eaux usées strictes, un second réseau devra se charger des eaux 

pluviales)

25 43 25 Reprise des branchements des particuliers, la commune devra peut-être prendre en charge la pose de boites de branchements pour les eaux pluviales 4 8 ND 148 800,00 €        58 900,00 €           114 596,00 €           5952 3460 0 25

STE09 Steinsoultz rue Saint Nicolas
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (100m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
6 2 Pose d'un réseau eaux usées et raccordement sur l'intercommunal 2 9 ND 42 300,00 €           4 800,00 €             25 381,00 €             7050 0 6

STE10 Steinsoultz rue des Foins
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (280m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
6 2 Pose d'un réseau eaux usées et raccordement sur l'intercommunal rue du Chemin de Fer 2 10 ND 74 000,00 €           4 800,00 €             46 620,00 €             12333 0 6

WAL03 Waldighoffen rue de Bâle
Pose d'un drain sur 350m pour séparer les eaux claires parasites, Raccord des réseaux unitaires existants (BA400 - 

raccord de 50m ; BA500 - raccord de 50m)
150 13 60

Travaux de collecte et d'élimination des eaux claires parasites permanentes

Attention, en AVP il s'agira de vérifier que l'encombrement des réseaux par temps de pluie n'engendrera pas de débordements des réseaux en aval (rue de l'Ecole par 

exemple) trop fréquents

Variante : Enveloppe financière pour la pose d'un réseau EU dans la rue et chemin du Bux : 246 400 € HT

3 3 P1 184 200,00 €        141 300,00 €        192 304,00 €           1228 14169 150 0

WAL07 Waldighoffen
rue des Cigognes, rue des Pinsons, 

impasse des Hirondelles

Pose d'un collecteur eaux usées pour prolonger le réseau existant rue des Cigognes et raccordement du 

collecteur rue des Hirondelles sur le réseau unitaire en contrebas
75 30

Actuellement, les eaux usées de la rue des Cigognes se déversent dans le réseau collectant le fossé en amont, alors qu'en contrebas, un collecteur unitaire existe. De 

même, le réseau Impasse des Hirondelles est raccordé sur la canalisation du fossé alors que le réseau unitaire passe à coté.

Ces travaux sont à confirmer avec des tests à la fluoresceine

2 6 ND 30 400,00 €           70 700,00 €           50 988,00 €             405 0 75

WAL08 Waldighoffen rue des Perdrix Pose d'un réseau unitaire BA300 sur 80m 50 20 Travaux de collecte 2 7 ND 25 500,00 €           47 100,00 €           35 110,00 €             510 0 50

WAL09 Waldighoffen rue des Vergers et rue de l'Ill
Pose d'un drain sur 300m pour séparer les eaux claires parasites et raccordement du réseau unitaire avant 

l'ouvrage de décharge (en amont du bassin d'orage)
113 17 45 Travaux de collecte et de réduction d'eaux claires parasites 3 8 ND 154 300,00 €        106 000,00 €        148 466,00 €           1365 9076 0 113

WAL10 Waldighoffen rue de la Gare Reprise des eaux usées par refoulement (2 m³ /j) 14 6 Travaux de collecte 2 10 ND 41 300,00 €           -  €                       11 606,00 €             2950 0 14

WAL11 Waldighoffen rue de l'Artisanat Reprise des eaux usées par refoulement (2 m³ /j) 14 6 Travaux de collecte 2 11 ND 102 400,00 €        14 200,00 €           58 408,00 €             7314 0 14

WAL12 Waldighoffen rue du Baron d'Eptingen Contrôle et mise en conformité si nécessaire des branchements eaux usées (réseau unitaire) 12 Réseau séparatif récent, à inspecter 4 ? ND -  €                       20 400,00 €           4 080,00 €               0 0

WAL13 Waldighoffen rue Bellevue Pose d'un réseau BA300 sur 180m, dans la rue 7 Le réseau actuel est sur terrain privé en contrebas, ce qui ne facilite pas son entretien et posera des problème en cas de travaux nécessaires sur le collecteur. 2 ? ND 58 500,00 €           16 500,00 €           46 610,00 €             0 0

Werentzhouse

Steinsoultz

Waldighoffen

Ruederbach

La commune est autorisée à rejeter ses eaux usées dans l'intercommunal à 3 L/s (11 m3/h) maximum

Le collecteur principal du bourg, rue Principale, est un collecteur unitaire reprenant également le Ruederbach. 

La pose d'un second réseau s'impose donc, et la mise en place d'un séparatif est le meilleur compromis 

technico-économique. En plus de la rue Principale, il restera alors 4 rues à réaliser pour terminer le réseau de 

collecte du bourg.

Muespach-le-Haut

Roppentzwiller

Muespach

Durmenach

Grentzingen

Pollution collectée
Enveloppe 

prévisionnelle de 

l'opération

(€ HT)
travaux y.c. études, 

levés, géotechnique, 

MOE, SPS,…

Enveloppe 

prévisionnelle 

branchements

(€ HT)
 études et mises en 

conformités des 

branchements**

Enveloppe 

prévisionnelle à la 

charge de la CCIG

(€ HT) 
déduction faite des 

subventions potentielles 

AERM et CG68, a titre 

indicatif uniquement***

Pertinence EU 

(€/EH)

Pertinence ECP 

(€/m³ d'ECP 

éliminé)

PLANNIFICATION DES TRAVAUX SUR LES COMMUNES DE LA CCIG - TABLEAU GÉNÉRAL - V2
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Transfert

EH 

supplémentaires 
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Débit d'ECPP 

(m3/j) 
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Mise en 

conformité des 

branchements

Limitation et 

maitrise des 

rejets par temps 

de pluie

P1 ND

Durmenach

Pollution collectée
Enveloppe 

prévisionnelle de 

l'opération

(€ HT)
travaux y.c. études, 

levés, géotechnique, 

MOE, SPS,…

Enveloppe 

prévisionnelle 

branchements

(€ HT)
 études et mises en 

conformités des 

branchements**

Enveloppe 

prévisionnelle à la 

charge de la CCIG

(€ HT) 
déduction faite des 

subventions potentielles 

AERM et CG68, a titre 

indicatif uniquement***

Pertinence EU 

(€/EH)

Pertinence ECP 

(€/m³ d'ECP 

éliminé)

PLANNIFICATION DES TRAVAUX SUR LES COMMUNES DE LA CCIG - TABLEAU GÉNÉRAL - V2

n° travaux Commune Rue Description des travaux

Caractéristiques objectif des travaux

Commentaires

Pertinence des 

travaux par 

rapports aux 

objectifs de la 

CCIG*

Priorité à donner 

à l'échelle 

communale

Priorité à donner 

à l'échelle de la 

CCIG

WER04 Werentzhouse rue du Muguet

Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (250m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement

Raccordement sur la rue de Bâle

25 13 10
Rue générant de fortes eaux claires parasites, raccordées sur un réseau "eaux usées strict" rue de Bâle

En l'état, le réseau unitaire se déverse dans le réseau pluvial en aval.
2 4 ND 83 200,00 €           23 600,00 €           41 384,00 €             3328 6400 0 25

WER05 Werentzhouse rue des Lilas + rue des Anémones
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (460m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
100 54 / 17 40

Travaux à réaliser pour réduire les eaux claires parasites

En l'état, il est conseillé de brancher le réseau unitaire sur le réseau pluvial en aval rue de Fislis (à créer) car il est difficile de limiter les apports d'eau de pluie dans le 

réseau séparatif en aval.

2 5 ND 163 200,00 €        94 200,00 €           94 904,00 €             1632 3022 0 100

WER06 Werentzhouse rue du Vignoble
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (250m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
25 A mesurer 10 Travaux de collecte 2 6 ND 83 200,00 €           23 600,00 €           41 384,00 €             3328 0 25

WER07 Werentzhouse rue des Vergers
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (225m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
7 0 3 Travaux de collecte 2 ? ND 63 600,00 €           7 100,00 €             36 892,00 €             9086 0 7

WER08 Werentzhouse

Bassin versant Grand'rue + rue des 

Sapins + rue des Chênes + rue des 

Perces-Neiges + rue des Hirondelles

Travaux de réduction des eaux claires parasites (pose de 635m drains et mise en conformité des branchements 

assainissement) et création d'un poste de relevage pour connexion sur l'intercommnual. Le volume journalier à 

refouler serait de 90 m³, soit un débit moyen journalier de 1 L/s. 

155 22 62

Travaux de collecte et de réduction des eaux claires parasites

Les caractéristiques de fonctionnement des pompes envisageables sont un débit de refoulement de 4L/s et 6H/jour de fonctionnement, et le poste serait réglé pour ne pas 

fonctionner par temps de pluie (via une commande simple sur la durée de pompage par exemple)

2 7 P1 392 200,00 €        146 100,00 €        179 704,00 €           2530 17827 155 0

WER09 Werentzhouse rue des Roses
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (120m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
32 13

Mise en séparatif du réseau car le réseau en aval est de type séparatif (rue de Bâle)

En l'état, il est conseillé de brancher le réseau unitaire sur le réseau pluvial en aval rue de Bâle (à créer) pour éviter d'engorger le réseau eaux usées strictes de la rue 

de Bâle.

2 ? ND 63 300,00 €           30 700,00 €           33 186,00 €             1978 5755 0 32

WER10 Werentzhouse rue de Vosselay
Pose d'un réseau de collecte des eaux usées (210m DN200 PVC) + mise en conformité des branchements 

assainissement
22 9

Mise en séparatif du réseau car le réseau en aval est de type séparatif (rue de Bâle)

En l'état, il est conseillé de brancher le réseau unitaire sur le réseau pluvial en aval rue de Bâle (à créer) pour éviter d'engorger le réseau eaux usées strictes de la rue 

de Bâle.

2 ? ND 74 300,00 €           21 200,00 €           37 346,00 €             3377 0 22

WER11 Werentzhouse rue du Moulin

Pose d'un réseau de collecte des eaux usées + mise en conformité des branchements assainissement

Traversée de l'Ill et raccordement sur l'intercommunal par refoulement (15m³/jour maximum, soit 0,3L/s en 

moyen journalier

25 10

Travaux de collecte

Les caractéristiques de fonctionnement des pompes envisageables sont un débit de refoulement de 3L/s et 2,4H/jour de fonctionnement, et le poste serait réglé pour ne 

pas fonctionner par temps de pluie (via une commande simple sur la durée de pompage par exemple). Un agitateur est à prévoir (les pompes fonctionneront très peu).

2 ? ND 125 500,00 €        23 600,00 €           67 610,00 €             5020 0 25

WER12 Werentzhouse rue de l'Ecole Pose d'un réseau de collecte des eaux usées + mise en conformité des branchements assainissement 25 10 Travaux de collecte 2 ? ND 71 300,00 €           23 600,00 €           34 006,00 €             2852 0 25

6 804 800,00 €     2 706 800,00 €     4 319 457,00 €        828 1832

#REF! #REF!

Priorité 4 = Conformité des branchements

                                                  ** calcul basé sur les hypothèses suivantes : rue avec un collecteur séparatif/drain à poser = 100% des branchements sont à enquêter et à reprendre

                                                                                                                                    rue concernée par un contrôle et mise en conformité des branchements = 100% des branchements sont à enquêter et 70% à reprendre

                                                  *** L'enveloppe prévisionnelle à la charge de la CCIG est calculée en fonction des subventions potentielles constatées pour l'année 2010. Ces aides sont susceptibles d'évoluer dans le temps.

Ligne de travaux conditionnelle, investigations complémentaires nécessaires

* 4 types de priorité sont identifiés : Priorité 1 = Travaux sur les ouvrages de transfert TOTAL (€ HT) TOTAL

Priorité 2 = Collecte de pollution pour alimenter la station d'épuration de Grentzingen soit €/EH

Priorité 3 = réduction des eaux claires parasites permanentes (fontaines, drains, sources,…) et météoriques (liées aux pluies)

11 / 0


